
入札説明書等に関する質問書に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a

1 入札説明書
事業スケジュールに
おける設計の完了時
期

3 Ⅰ 5 (5)

設計の完了と建設工事の着手時期について「平成３２年度」
の記載がありますが、具体的な設計完了の期日が見当たりま
せん。これらの時期については、平成３３年１２月末の竣工・引
渡しを遵守した上で事業者にて設定し、提案書（C-2 工程表
等）の中で提案するものと解釈します。よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。竣工、引渡し時期に間に合うように工期
設定してください。

2 入札説明書
構成企業による複数
応募の禁止

4 Ⅱ １ (4)

構成企業による複数応募の禁止に記された「設計業務・工事
監理業務・建設業務（以下「特定業務」という。）を担当する企
業」とは、市と直接契約を行うコンソーシアム構成員だけを指
し、コンソーシアム協力企業は含まれないものと考えます。よ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。これを明確にするため、入札説明書の
記載を修正します。

3 入札説明書

個別の参加資格条件
／設計を行う者の設
計実績、及び工事監
理を行う者の工事監
理実績における「公共
施設」の定義

5
～

6
Ⅱ 2 (2)

①
②

ウ

①設計を行う者のウ、及び②工事監理を行う者のウに記され
た「公共施設」の定義について確認します。地方自治法第
244条第1項による「公の施設」では、「住民の福祉を増進する
目的をもつてその利用に供するための施設」となり、本入札の
対象となる「消防署」は除外される解釈があります。本件での
「公共施設」は、「国又は地方公共団体が所有管理する建築
物」とし、「消防署」や「学校施設」なども対象となるものと考え
ます。よろしいでしょうか。

公共施設の定義につきましては、「国又は地方公共団体が所
有管理する建築物」とします。したがって、定義に合致する限
りにおいて、消防署と学校施設は公共施設に含まれます。

4 Ⅱ 1

6 Ⅱ 2 (2) ③

5 入札説明書

個別の参加資格条件
／③建設業務を行う
者の経営事項審査の
総合評価値保有条件

6 Ⅱ 2 (2) ③ ウ

建設業法第２７条の23第1項に定める経営事項審査につい
て、コンソーシアム構成員である代表企業が建築工事と土木
工事において指定点数以上の総合評価値を有し、電気工事
と管工事の総合評価値を有していない場合、コンソーシアム
協力企業として参加する電気工事企業及び管工事企業が
各々指定以上の総合評価値を有しておれば本項目での参加
資格要件を満足するものと考えます。よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。建設業務（特定業務に該当します）を行
う者は、コンソーシアム構成員及びコンソーシアム協力企業に
関わらず、分担する工事（建築工事、土木工事、電気工事、
管工事）に応じて、指定の総合評価値を有していることが必
要です。
なお、関連事項として回答No.4についてもご参照ください。

4
建設業務をおこなう資格を持つ経営事項審査の点数を有す
る下請け企業を使う場合、構成員ではなく、協力企業でもよろ
しいでしょうか。

問題ありません。１（１）にあるとおり、構成員は「市と建設請負
契約を直接締結する法人」、協力企業は「市と建設請負契約
を直接締結しない法人」です。

入札説明書
ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成員等
の明示建設業務を行
う者

No 資料名等 項目 質問 回答
該当箇所



入札説明書等に関する質問書に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a
No 資料名等 項目 質問 回答

該当箇所

6 入札説明書
個別の参加資格条件
／③建設業務を行う
者の要件

6 Ⅱ 2 (2) ③

建設業務を行う者の施工形態として「特定JV」について記載
がありますが、「特定JV」で当該事業に参画しようとする場合、
参加表明や提案審査に係る書類はどのように作成・提出すれ
ばよいでしょうか。

「特定JV」による当該事業への参画は想定していません。
入札説明書を修正します。

7 入札説明書
募集及び選定スケ
ジュール、質問受付
追加のお願い

8 Ⅲ 2

入札説明書等に関する質問受付締切が平成３０年１１月５日
と早期にのみ設定されており、提案書作成時に質問事項が
生じた場合の確認方法がありません。平成３０年１２月２１日の
入札参加資格確認結果の通知後に、提案審査書類に関する
質問を受け付ける場を設けていただけないでしょうか。

入札参加資格確認結果の通知後から平成30年12月27日ま
で提案審査書類に関する質問をメールにて受け付けます。
なお、質問する場合は、市ホームページに公表している「提
案審査書類に関する質問書」を事務局に提出してください。

8 入札説明書
募集及び選定スケ
ジュール、現地見学
会開催のお願い

8 Ⅲ 2

募集及び選定スケジュール（案）の中に「現地見学会」に関す
る記載がありません。全体配置計画を行うに当たり、ため池の
眺望、敷地北東側の隣接住宅等との敷地境界の状況など、
公道からでは確認できない箇所がありますので、現地見学会
の開催を早期に実施していただけないでしょうか。

11月19日から市ホームページにて現地見学会の開催日等を
公表しました。なお、申込期間は終了しています。
入札参加資格確認書類の受付締切後における再度の現地
見学会の開催については、参加表明の状況等を考慮し検討
します。

9 入札説明書
最低制限価格設定の
有無確認

１１ Ⅳ 3

入札予定価格が公表されていますが、「最低制限価格」に関
する記載が見当たりません。加古川市建設工事の入札にお
ける最低制限価格制度事務取扱要綱に基づく「最低制限価
格」の設定は無いものと考えます。よろしいでしょうか。

最低制限価格の設定はありません。

10 要求水準書 遵守すべき法制度等 9 4 ⑦
土壌汚染対策法の調査結果、対策する必要が生じた場合、
工期及び費用については、別途交渉するものと考えてよろし
いでしょうか。

現在の解体工事中において、本市で対策を行いますので、
調査の必要はありません。

11 要求水準書 サイン計画 35 2 1 (5) 2） ⅳ）

市の指定する複合施設の名称を示す看板を敷地外部の通り
に面して設置するとありますが、どの程度の大きさ(幅×高さ)と
考えればよろしいでしょうか。また、そのサインに照明は必要
ですか。

前面道路からの視認性等を考慮し適切なサイズの看板を提
案してください。また、照明についても施設の開館時間等を考
慮し提案してください。

12 要求水準書
女性用仮眠室の要否
確認

53
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

２
階

7
・
11

「7.仮眠室」に男女別に関する記載がなく、「11.女性用スペー
ス」に仮眠室に関する記載がないことから、「7.仮眠室」に記さ
れた個室（８㎡×２５室）は全て男性が利用し、女性用の仮眠
室は不要と考えてよろしいでしょうか。

仮眠室については、各個室に施錠することとしており、男性、
女性の使用については、運用で対応しますので、仮眠室内
の男女分けは不要とします。



入札説明書等に関する質問書に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a
No 資料名等 項目 質問 回答

該当箇所

13 要求水準書
コンピューター室の床
面積

55
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

３
階

9

「9.コンピューター室」に床面積に関する記載がありません。
必要な床面積をご提示いただくか、室内に設置予定の機器
（サーバーラックの外形寸法と設置台数、及びサーバー類の
電気容量等）に関する情報のご提供をお願いします。

1.6ｍ×2.0ｍ程度とします。なお、コンピューター室は、壁等
で区画された独立の室に限定せず、他の室や共用部と一体
の空間とした提案についても認めます。

14 要求水準書
コンピューター室の性
能

55
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

３
階

9

「9.コンピューター室」に対する特記すべき必要性能（サー
バー及び分電盤等に対する床免震構造、サーバー類を冷却
するための空調設備など）がある場合は、その情報の提供を
お願いします。

コンピューター室は、各種通信に係る端末装置を設置するた
めに必要であり、通常の居室と同環境であれば支障がないた
め、サーバーの排気熱による室温上昇がない場合は、24時
間の空調管理は不要です。
また、免震構造等は不要です。

15 要求水準書
訓練スペース（補助訓
練棟）の必須事項

55
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

３
階

11

「11.訓練スペース（補助訓練棟）」の【Ａ．必須事項】に「地上
の外部から直接出入り可能な階段を設けること。」と記載され
ています。この訓練スペースは、３階廊下等の共用部分から
の動線も確保した上で、屋外階段により外部から直接出入り
可能な構造にするものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。内部からも、直接外部からもアクセスで
きるようにしてください。

16 要求水準書
訓練スペース（補助訓
練棟）の必須事項

55
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

３
階

11

「11.訓練スペース（補助訓練棟）」の【Ａ．必須事項】に「壁は
設置せず、３方向に柵を設け、転落防止を図ること。」と記載さ
れています。訓練スペースの一面に３階の諸室が配置され、
他の一面にある廊下棟からの動線を確保する平面形状の場
合は、２方向に壁があり、残りの２方向に柵を設置しその内の
１面はロープ渡過訓練（２線）に使用する形状になりますが、よ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。要求水準書の記載を修正します。

17 要求水準書
非常用発電設備の燃
料タンク用危険物倉
庫の設置場所

56
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

屋
上

1

「非常用発電設備は屋上に設置することを想定し、７２時間稼
働できるよう危険物倉庫に燃料を備蓄する。」との記載があり
ます。燃料タンクを入れる危険物倉庫を屋上に設置する場合
は、屋上ではなく４階になりますがよろしいでしょうか。また、危
険物倉庫にはなりませんが、屋外用燃料タンクを安全上必要
な離隔距離を設けた上で屋上に露出設置することも可能と考
えてもよろしいでしょうか。

危険物倉庫は訓練塔1階に配置します。
また、屋上に設置する非常用発電設備については、1000L未
満（指定数量以上とならないことに留意）の補給タンクを非常
用発電設備に付帯させることにより、一定期間の連続稼働を
実現し、備蓄燃料（危険物倉庫に備蓄）を追加で補給できる
仕組みを構築します。
なお、さらに燃料が不足する場合は、速やかに協力事業者か
ら燃料を調達することを計画しています。
危険物倉庫に備蓄する燃料（軽油を想定）については、確保
できるスペースの問題から、400L～600L（ドラム缶2～3本）程
度と想定しています。
上記を踏まえて、要求水準書の記載を修正します。



入札説明書等に関する質問書に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a
No 資料名等 項目 質問 回答

該当箇所

18 要求水準書
非常用発電設備の燃
料タンク容量

56
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
6

屋
上

1

「備蓄量については４００リットル程度とする。」の記載がありま
すが、非常用発電設備による必要電力供給量を求め、非常
用自家発電機の能力選定をした上で、発電機を７２時間稼働
させるための燃料を算出した結果、４００リットルを大幅に超え
る可能性があります。その場合は「燃料４００リットル程度」を無
視した設計になりますが、よろしいでしょうか。

回答No.17をご参照ください。

19 要求水準書
非常用発電設備の燃
料タンク容量

57
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
7

訓
練
棟

１

「４階は共同住宅（開放型廊下、ワンルーム型居室２部室、ベ
ランダ、ベランダ間の仕切板を設置）の火災訓練を実施できる
ようにすること。」と記載されています。一般的なワンルーム型
居室の場合、室内にユニットバスやミニキッチンなどの住設機
器がありますが、模擬共同住宅であるため住設機器までの作
り込みは不要と考え、駆体面に直接黒色塗装を施した内装に
するものと考えてよろしいでしょうか。

室内の造作は不要とします。なお、躯体面は、直接黒色塗装
を施した内装にしてください。

20 要求水準書
危険物屋内貯蔵所の
貯蔵量

58
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
7

訓
練
棟

4

「危険物第４類、第１石油類に対応すること。」の記載がありま
すが、貯蔵量は第１石油類（ガソリン等）における指定数量の
２００リットル未満、少量危険物扱いになるものと考えてよろし
いでしょうか。

危険物倉庫に貯蔵する危険物については、非常用発電設備
の備蓄燃料の他、ガソリン、塗料、シンナー、各種オイル類等
となり、危険物屋内貯蔵所とする必要があります。
なお、危険物倉庫は、危険物の規制に関する政令第10条第3
項に規定する基準に適合させてください。

21 要求水準書 危険物屋内貯蔵所 58 2 2 7 3
危険物第4類、第1石油類に対応することとありますが、危険
物の貯蔵量及び、引火点をご教示ください。

回答No.20をご参照ください。

22 要求水準書
別棟車庫に駐車する
車両の確認等

58
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
7

車
庫

（
別
棟

）

１

別棟車庫に駐車する車両は、要求水準書４６頁の「表５．配置
予定車両」の中、「庁舎建物内に駐車する車両」欄に「－」印
の付いた７台と考えます。よろしいでしょうか。
また、これらの車両７台は、出入口に向いた状態で横一列に
駐車する必要があり、縦列駐車（前の車両を移動しなければ
出動できない駐車配置）は不可と考えてよろしいでしょうか。

前段のご質問については、ご理解のとおりです。
横一列に駐車できることが望ましいですが、スペースの有効
活用のため、一部車両を縦列に駐車することは可とします。ま
た、これを明確にするため、要求水準書の記載を修正しま
す。

23 要求水準書
別棟車庫に駐車する
車両の確認等

58
第
２
章

第
３
節

2-2
(4)

②
ⅲ

表
7

車
庫

（
別
棟

）

１

車庫（別棟）について、「車両を鉄骨等で３方向囲むとともに、
屋根を配し・・・。」とあります。３方向を囲む材料は、鉄骨では
なくサイディングや角波鉄板等の不燃性能を有する外壁材料
と考えてよろしいでしょうか。
また、車庫（別棟）の出入口面にはシャッター等の建具は不要
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。要求水準書の記載を修正します。



入札説明書等に関する質問書に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a
No 資料名等 項目 質問 回答

該当箇所

24 要求水準書 サイン計画 60 2 2 (5) ③
公共施設の名称を示す看板を敷地外部の通りに面して設置
するとありますが、どの程度の大きさ(幅×高さ)と考えればよろ
しいでしょうか。また、そのサインに照明は必要ですか。

前面道路からの視認性等を考慮し適切なサイズの看板を提
案してください。また、照明についても施設の開館時間等を考
慮し提案してください。

25 要求水準書
都市計画法による開
発許可申請の要否確
認

62
第
３
章

第
３
節

3
(1)

「各種申請等」として、「建築確認申請等、建築工事に伴う各
種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施
すること。」の記載があります。市道平岡幹線の道路拡幅工事
や水路の付け替えと暗渠化工事がありますが、これらの工事
は本入札による工事とは分けて整理することが可能で、建物
用途により都市計画法上の開発許可申請手続きは不要にな
るものと考えてよろしいでしょうか。

市道平岡幹線の道路拡幅工事（平成31年度完了予定）並び
に水路の付替・暗渠化工事（平成31年度完了予定）について
は、加古川東市民病院跡地整備事業（以下「本件」という。）と
は別途、本市が実施するため、開発許可申請手続きは必要
ありません。なお、本件は「加古川市開発事業の調整等に関
する条例」の規定（第2条第4号等）に基づき、各種届出（協
議・調整含む）は必要になります。

26 要求水準書
兵庫県総合治水条例
による重要調整池の
設置義務の要否確認

62
第
３
章

第
３
節

3
(1)

「各種申請等」として、「建築確認申請等、建築工事に伴う各
種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施
すること。」の記載があります。敷地面積が１ヘクタール以上の
開発行為に該当する可能性がありますが、市民病院の跡地
であり、隣接して大きな池があることから、今回の工事により周
辺の浸水による被害を発生させる可能性が高まる可能性が無
いという理由等で、重要調整池の設置義務は生じないと考え
てよろしいでしょうか。

重要調整池の設置については、「本件開発行為は開発面積
が１ha以上であるが、雨水の流出増とならない（流出係数：開
発前0.89、開発後0.86）ことを確認したため、重要調整池の設
置は不要」との回答を兵庫県から得ています。
なお、兵庫県からの回答については、モデルプラン等を参考
に流出係数等を考慮したものであるため、今後、流出係数を
再測定のうえ、当該係数が大きく変わる可能性がある場合、
再度、兵庫県と協議が必要になります。

27 要求水準書
資料1-12
モデルプラン

敷地及び周辺道路、歩道改修整備についてのCADデータを
提供していただきたく、お願いします。

CADデータを提供します。データの提供には許可が必要とな
りますので、市ホームページに公表している「データ提供承認
申請書」を提出のうえ、メール等でCADデータを提供します。
なお、「データ提供承認申請書」の提出は、入札参加資格確
認書類の受付締切日までとします。

28 建設請負契約書（案） 設計図書の期限 3
第
1
条

3

建設請負契約書（案）における約款第1条第3項に「成果物の
うち、設計図書については、基本設計図書に基づき記載の期
限内に完成し・・・。」とありますが、基本設計図書には入札説
明書に「事業スケジュール」として「平成32年度」の記載がある
だけで、具体的な期限が見当たりません。この期限は、受注
者が提案書（C-2 工程表等）にて記載した期限と解釈しても
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。提案される工程表を踏まえて、期限設
定することになります。



入札説明書等に関する質問書に対する回答

頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ｱ) a
No 資料名等 項目 質問 回答

該当箇所

29 建設請負契約書（案）
請負代金内訳書及び
工程表

3
第
3
条

1

建設請負契約書（案）における約款第3条第1項に記された
「請負代金内訳書」及び「工程表」は、各々、事業者提案にて
提出済みの「様式F-1 提案書Ｖ （価格提案書）、見積書、見
積内訳書」及び「様式C-2 工程表」と同内容の書類に受注者
が連名で押印して提出するものと考えます。よろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

30 建設請負契約書（案）
請負代金の支払先の
確認

12
第
39
条

1
･
2

受注者（コンソーシアム構成員）が「代表企業：建設工事を請
け負う企業」と「設計業務と工事監理業務を受託する企業」の
二社で構成される場合、設計費及び工事監理費は建設請負
契約書（案）第39条第1項に基づき「設計業務と工事監理業
務を受託する企業」が請求し、同条第2項に基づく支払金は
「設計業務と工事監理業務を受託する企業」に直接支払いさ
れるものと考えます。よろしいでしょうか。

建設請負契約書（案）第１条第15項に基づき、請負代金の支
払を含むすべての行為を代表企業に対して行うものとしま
す。

31 建設請負契約書（案）
設計業務における部
分払いの確認

13
第
44
条

１
・
3

設計業務が完了し、建設請負契約書（案）約款第1条第3項に
基づく発注者の承認を受けた設計図書は、同約款第44条第1
項に記載された「出来形部分」として部分払いの対象と考えま
す。よろしいでしょうか。
また、第1条第3項に記された「発注者の照査」及び「発注者の
承認」については、各々、第44条第1項に記された「監督員の
検査」及び「当該検査に合格」に相当するものと考えます。よ
ろしいでしょうか。

ご質問の規定は設計図書との間で関係のある規定ではありま
せん。　設計業務の対価支払いに関しては、基本設計と実施
設計に区分しています。したがって、支払い時期は基本設計
納品合格（部分払）及び実施設計納品合格の2回となります。

32 様式集

計画図面作成の元と
なる敷地等を示すＣＡ
Ｄデータ提供のお願
い

提案書Ⅳ、E-3及びE-4を正確に作成するために、計画敷地
の境界線と周辺施設（バス停留所の平面形状付きの拡幅後
の市道非瀬岡幹線道路、及び市道南芳苑９号線を含む）のＣ
ＡＤデータ（ＪＷＣ形式又はＤＸＦ形式を希望）をご提供願いま
す。
上記データが無い場合は、「添付資料1-12 モデルプラン」の
ＣＡＤデータがあれば、建物等を削除して提案書を作成する
ことも可能です。

CADデータを提供します。データの提供には許可が必要とな
りますので、市ホームページに公表している「データ提供承認
申請書」を提出のうえ、メール等でCADデータを提供します。
なお、「データ提供承認申請書」の提出は、入札参加資格確
認書類の受付締切日までとします。


